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Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 22-04916

Gemeinde Remigen, Wasserversorgung - RMGI / 30195

periodische Eigenkontrolle, 2. Halbjahr

Auftraggeber:

Probenahmegrund,
Untersuchungsantrag:

Untersuchungs-
schwerpunkte:

Probeneingang:

Untersuchungs-
zeitraum:

Mikrobiologie, Pflanzenschutzmittelr(ickst;Thnde

13.10.2022

1 3. 1 0.2022 - 17. 11 .2022

Befunde

Die Proben ergaben einen einwandfreien Befund.

Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

Massnahmen

keine

Freundliche GrOsse

/ #,r,,tl
Irina NOesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

Beilage
- Rechnung

Kopie
a Herr Heiko Stalder, Brunnenmeister, Breitiweg 4, 5235 ROfenach AG

't
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Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)

Proben erhoben am: 12.10.2022

Probenahme durch: Heiko Stalder

Letzte st;fflrkere vor 3 bis 7 Tagen
Regenf,41le:

Niederschlags-
menge [mm]:

Niederschlagsmessort:

Untersuchte Proben

Proben-Nr. Probenbeschreibung

22-04916-001 GPW Aleried, Druckleitung, vor UV-Anlage, Probenhahn

22-04916-002 GPW Aleried, Druckleitung, nach UV-Anlage, Probenhahn

22-04916-003 QPW Wisgen, Zufluss Quelle Choleren

22-04916-004 Netzstelle: Kirchgasse, Abzw. M5nthalerstrasse, Brunnen 1965

22-04916-005 Netzstelle: Hasel, Restaurant, Lavabohahn

Veiwendung
Rohwasser

Trinkwasser

Trinkwasser

Trinkwasser

Trinkwasser

Vor Ort gemessene
Parameter
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Ergiebigkeit
[1/min]
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exl. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.

O = Orientierungswert, RichtwerU-bereich gemMss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien
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Mikrobiologische
Untersuchungs-
ergebnisse
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[KBE/100 roll

Escherichia colt
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nn = nicht nachweisbar

H = H5chstwert / Mindestanforderung gemMss Verordnung des EDI Dber Trinkwasser sowie Wasser in
5ffentlich zug5nglichen B5dern und Duschanlagen (TBDV)
O = Orientierungswert, RichtwerU-bereich gemmss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien
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Pflanzenschutz-

mittelrOckstHnde

4-Hydroxy-Chlorothalonil
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O = Orientierungswert, Richtwert/-bereich gemuss technischen Regelwerken oder international anerkannten
Leitlinien

Messwerte mit dem Zeichen < (kleiner als) Iagen unter der Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
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Einzelheiten zu den Untersuchungen keinnen auf Anfrage eingesehen werden. Die angewendete Entscheidungsregel zur
Beurkeilung der Konformitht ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchungen
abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders
vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Kunsthausweg 24, 5000 Aarau durchgefOmt. Die Ergebnisse beziehen
sich auf die geprOffen Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung fOr aussagekr5ftige Laboranalysen. Bei
Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte DurchfOhrung der
Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhalten untersucht.


